Stupki i porgeze
z rur @ 54/3 mm
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22 | Schody bet.+barierka H=1,10m, rura @50mm

21| Wywiew PCV DN 160

20 [ Nawiew PCV DN 160

19 | Rura HDPE 160 PN10

18 | Kolano HDPE 160 PN10

17 | Rura HDPE 160 PN10

16 | Kotnierz zaciskowy dn150 PN10

15| Rurka depresyjna @20

14 | Przepust na kabel

13 | Pokrywa zelbetowa ©@2300 z otw.600

12 | Krag zelbetowy @2000

11| Wiaz stalowy @600 typu "Walcz"

10 | Prostka jednokotnierzowa @150 L=0,75m

9 | Prostka dwukotnierzowa @150 L=0,25m

8 Zawor @15 ze zt. do pobier.préb
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7 Manometr @100mm 1 MPa

6 | Zasuwa kotnierzowa @150

5 | Zawor zwrotny klapowy @150

:eluepez emzeN

4 Wodomierz prosty @150

3 | Glowica studni gtebinowej

2 Rura stalowa @125 ocynkowana kotnierzowa

1 Pompa glebinowa Q=120m3/h, HP=43m

L.p.| Wyszczegdlnienie
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